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ANTONIO JOSE REGA MATOS RECTO, Presidente da Camara Municipal de Redondo, faz
saber que, a qualidade da 4gua fornecida pelo Municipio de Redondo i populacgdo é
verificada através de andlises periddicas previstas no Programa de Controlo Analitico
estabelecido com base no n.° 2 do artigo 17° do Dec. Lei n.° 152/2017, de 7 de
dezembro.

No 1° trimestre do ano de 2018 foram efetuadas amostragens nas Zonas de
Abastecimento da Vigia e da Candeeira cujos resultados estio apresentados nas
tabelas anexas.

O Programa de Controlo da Qualidade da Agua é efetuado pelo Laboratério Aquimisa.

Os parametros conservativos da Zona de Abastecimento da Vigia sdo da
responsabilidade da EPAL - Grupo Aguas de Portugal.

Para constar e devidos efeitos se publica este edital e outros de igual teor gue vao ser
afixados nos lugares publicos do costume.

Pacos do Municipio, aos 28 de maio de 2018

O PRESIDENTE DA CAMARA

TONIO JOSE REGA MATOS RECTO
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Municipio de Redondo

Controle Analitico da Qualidade da Agua Distribuida

Boletim Trimestral
Zona de Abastecimento Vigia

/

janeiro a margo 2018

Valores Obtidos/Andlise

Dec. Lei n.2 306/07 | Andlises que | N.2 Andlises| Andlises
Parametro Unidades {Anexo 1) Valor Cumprem a | Previstas no| realizadas

Minimo Méximo Paramétrico  |Legislagiio (%)| PcaA (%)
Controlo Rotina 1
Escherichia Coli UFC/100 ml 0 0 0 100,0 6 100
Bactérias Coliformes UFC/100 mi 0 0 0 100,0 6 100
Cloro residual livre mg/l <0,1 0,7 20,2 e <0,6* 100,0 6 100
Controlo Rotina 2
Aluminio ug/l Al 21 34 200 100,0 2 100
Aménio mg/| NH4 <0.04 <0,04 0,5 100,0 2 100
Cheiro Factor Diluigdo <1 <1 3 100,0 2 100
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 0 100,0 2 100
Condutividade uS/cma 20 eC 347 564 2500 100,0 2 100
Cor mg/l PtCo <5 <5 20 100,0 2 100
Manganés ug/t Mn <0,5 <0,5 50 83,3 2 100
Nitratos (1) mg/INO3 " " 50 " " "
Ne Total de coldnias 222C UFC/ml 0 4 Sem alteragdo anormal 100,0 2 100
N2 Total de coldnias 37¢C UFC/ml 0 0 Sem alteragdo anormal 100,0 2 100
Oxidabilidade mg/! 02 1,9 29 5 100,0 2 100
pH Unidades de pH 7,5 7,8 26,5 € 9,0 100,0 2 100
Sabor Factor Diluigdo <1 <1 3 100,0 2 100
Turvagdo UNT <0,5 0,6 4 100,0 2 100
Controlo de Inspecdo
Antimonio (1) ug/l Sb " " 5 " “ "
Arsénio (1) pg/l As " " 10 " " "
Benzeno (1) ug/l " " 1 " " "
Benzo(a)pireno pg/l " " 0,01 " ! !
Boro (1) mg/l B " " 1 " " “
Bromatos (1) ug/! Br " " 1 " " "
Cadmio (1) pg/t Cd " " 5 " " !
Calcio mg/l Ca ! " " " " b
Chumbo ug/l Pb 0 0 10 0 E E
Cianetos (1) ug/l Cn " " 50 " " "
Cloretos (1) ug/l Cl " " 250 " " "
Cobre mg/l " " 2 " " "
Crémio (1) ug/l Cr " " 50 " ! "
1,2-dicloroetano (1) ug/l " " 3 " " "
Dureza Total mg/l CaCO3 " " " " " "
Enterococos UFC/100 ml " " 0 " " "
Ferro ug/l Fe " " 200 " " "
Fluoretos (1) mg/I F " " 1,5 " " "
Magnésio mg/l " " " " " "
Merctrio (1) ug/l Hg " " 1 ! " !
Niquel pg/l Ni " " 20 " " "
Nitritos mg/I NO2 " " 0,5 " " "
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Valores Obtidos/Analise &
Dec. Lei n.2 306/07 | Andlises que | N.2 Andlises | Andlises
Parametro Unidades (Anexo 1) Valor Cumprem a | Previstas no| realizadas
Minino Mximo Paramétrico  |Legislagdio (%)| PCQA (%)

Selénio (1) ug/l Se " " 10 " " 0
Sédio (1) mg/l Na " " 200 " " “
Sulfatos (1) mg/1S04 " " 250 " u "
Tetracloroetano e Tricloroeteno (1) ug/l " " 10 " " "
HAP - Hid g/l " " 0,1 " : Z
Benzo(b)fluoranteno ug/l 0 (i " " " "
Benzo{K)fiuoranteno ug/l U C " " " "
Benzo(ghi)perileno g/l " " " " " ]
Indeno(1,2,3 -cd)pireno ug/l " " " " " "
THM -Tri-halometanos total g/l " " 100 " " "
Cloroférmio ug/l " " n " " «
Bromoférmio ug/l W " " " u "
Dibromoclorometano ug/l U u “ “ " "
Bromodiclorometano ng/! " " " " " "
Raddo Bg/! U " 100 u " "
Pesticidas

(1)(2) ug/!l " " 0,1 " " M

* Valor Maximo Recomendavel - Corresponde ao valor desejavel definido na D.L. n.2 306/2007, de 27 de agosto.

(1) Parametro Conservativo. Resultado da responsabilidade da EPAL - Grupo Aguas de Portugal. (2) Parametro C! pesquisado na primavera.

Apreciacdo dos Resultados: A agua distribuida ¢ fornecida pela empresa EPAL. Neste trimestre ndo se verificaram incumprimentos aos pardmetros analisados o que
permite concluir que a dgua fornecida cumpre as normas de qualidade para a dgua de consumo humano, conforme previsto no Dec. Lei 306/07.




