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DAVID MANUEL FIALHO GALEGO, Presidente da Camara Municipal de Redondo, faz saber
gue, a qualidade da dgua fornecida pelo Municipio de Redondo a populacdo é verificada
através de analises periddicas previstas no Programa de Controlo Analitico estabelecido
com base non.2 2 do artigo 172 do Dec. Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

No 12 trimestre do ano de 2023 foram efetuadas amostragens nas Zonas de
Abastecimento da Vigia e da Aldeia da Serra cujos resultados estdo apresentados nas
tabelas anexas.

O Programa de Controlo da Qualidade da Agua é efetuado pelo Laboratério LPQ —

Laboratdrio Pro-Qualidade, Lda.
Os parametros conservativos da Zona de Abastecimento da Vigia e da Aldeia da Serra sdo
da responsabilidade das Aguas do Vale do Tejo - EPAL - Grupo Aguas de Portugal, cujos

resultados sdo apresentados em tabela anexa.

Para constar e devidos efeitos se publica este edital e outros de igual teor que vao ser

afixados nos lugares publicos do costume.

Pacos do Concelho, aos 27 de Abril de 2023

O Presidente da Camara Municipal

/) Z,/
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
i *‘ m M m CONCELHO DE REDONDO 12 TRIMESTRE
. ] ZONA DE ABASTECIMENTO: VIGIA 2023
Em conformidade com o Decreto-Lein.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade
da dgua da rede publica, através de analises periddicas na ira do ¢ idor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises 3% N.2 Analises (PCQA) %
Parametro (unidades) superiores | Cumprimento Analises
VP Unidad Minis Maxi VP do VP Previ Realizad Realizad,
Parametros Controlo de Rotina R1
Escherichia coli (E. Coli) 0 N100 mi 0 i 0 100% £ £ 100%
Bactérias coliformes 0 MN100 mi 0 0 0 100% & & 100%
Desinfetante residual -—- mg/l <0,1 03 --- --- B B 100%
Parametros Controlo de Rotina R2
|Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 3 3 100%
Sabora 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 3 3 100%
pH =65e <95 Unidades pH 7.0 7.6 0 100% 3 3 100%
Condutividade 2500 pSicma 20 °C 321 381 0 100% 3 3 100%
Cor 20 mg/l PiCo <3 <3 0 100% 3 3 100%
Turvacdo 4 LUNT <0,30 0.3 0 100% 3 3 100%
Enterococos 0 MN100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Numero de coldnias a 22 2C — Nmi <1 43 —- —- 3 3 100%
Numero de coldnias a 37 2C — Nmi <1 51 —- —- 3 3 100%
Clostridium perfringens 0 MN100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Aluminio 200 ugiL Al <50 48 0 100% 3 3 100%
Amdnio 0.5 mg/l NH4 <002 <002 0 100% 3 3 100%
Ferro 200 ug/l Fe <50 <50 0 100% 3 3 100%
M = 50 gl Mn <15 <15 0 100% 3 3 100%
Oxidabilidade 5 my/l 02 13 35 0 100% 3 3 100%
Trihalometanos - total (THM):* 100 pgl 0 100% 3 3 100%
Cloroférmio -—- pg/l 17 23 [1] 100% 3 3 100%
Bromofdrmio -—- pg/l <3 <3 [1] 100% 3 3 100%
Bromodiclorometano -—- pg/l 5 12 [1] 100% 3 3 100%
Dibromoclorometano -—- pg/l 3 7 [1] 100% 3 3 100%
Parametros Controlo de Inspecdo CI
Antimonio (1) 50 ugl Sb - - - --- 0 0 -
Arsénio (1) 10 ugl As —- —- —- —- 0 0 —
Benzeno (1) 1.0 Lol 0 0
|Benzo[a]pireno 0,010 pg/l - - - --- 0 0 -
[Boro (1) 1.0 mg/l B 0 0
Bromatos (1) 10 po/l Broy —- —- —- - 0 0 -—
Cadmio(1) 5.0 gl Cd 0 0
|Calcio — mg/l Ca —- —- —- —- 0 0 -
Carbono Organico Total {COT) (1) -—- mgll C - - - --- 0 0 -
Cianetos (1) 50 pgil CN - - - --- 0 0 -
Cloretos (1) 250 mg/l Cl —- —- —- —- 0 0 -
Cloritos (1) 0,7 mgfl CIO. - - - --- 0 0 -
Cloratos (1) 07 mgfl CIO; - - - --- ] ] -
Chumbo 10 ugl Pb —- —- —- —- 0 0 -—-
Cobre 2.0 mg/l Cu —- —- —- —- 0 0 -—-
Cromio 50 ugll Cr 0 0
1,2 - dicloroetano{1) 3.0 pg/l - - - --- 0 0 -
Dureza total — mg/l CaC, -—- -—- -—- - 0 0 -—-
Fluoretos(1) 15 my/l F —- —- —- - 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policidicos 0,10 pgl 0 0
Benzo(b)fluoranteno -—- pg/l - - - --- 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno -—- pg/l - - - --- 0 0 -
Benzo(ghi)perileno — pgll —- —- —- —- 0 0 -—-
Indeno(1,2,3-cd)pireno -—- pg/l - - - --- 0 0 -
Magnésio — mg/l Mg —- —- —- —- 0 0 —
Nitratos (1) 50 mg/| NO, -—- -—- -—- - 0 0 -—-
Nitritos 0,50 mg/l MO, 0 0
Niguel 20 Lol N —- —- —- — 0 0 —
Pesticidas - total (1) 0,50 pgl 0 0
Atrazina) 0,10 pgll 0 0
Bentazona 0,10 pgll —- —- —- —- 0 0 -—-
Clorpirifos 0.10 g/l —- —- —- —- 0 0 —
Clortolurdo 0,10 pg/l - - - --- 0 0 -
Deseti i 0,10 pgll -—- -—- -—- - 0 0 -
Desetilterbutilazina 0,10 pag/l - - - --- 0 0 -
Dimetoato 0,10 pgll —- —- —- —- 0 0 -—-
Diurdo 0,10 pgll —- —- —- - 0 0 -—
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Valor P Etrico (VP) Valores obtidos | N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) . . L. superiores | Cumprimento . ) Analises
VP Unidad M M. Previstas | Realizadas .
VP do VP
Isoproturdo 010 pail - --- - - 1] 1] --
Linurdo 0.10 g/l 0 1] -
Tebuconazol 0,10 pail - --- - - 1] 1] --
Terbutilazina 0,10 pail --- --- - --- 1] 1] --
Ometoato 0,10 pail --- --- - --- 1] 1] --
Simazina 0,10 pail --- --- - --- 1] 1] --
Desetilsimazina 0,10 pail --- --- - --- 1] 1] --
Selénio (1) 10 pg/l Se 0 0 --
Sodio (1) 200 mg/l Na 0 0 --
Sulfatos (1) 250 mg/l S0, - -- - - o 1] --
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (1): 10 pail --- --- - --- 1] 1] --
Tetracloroeteno - pail --- --- - --- 1] 1] --
Tricloroeteno - pail --- - - --- 1] 1] --
Dose indicativa (1) 010 msv --- --- - --- 1] 1] --
Raddo (1) 500 Ba/l 0 1] -
Alfa Total (1) 0,10 Ba/l 0 0 --
Beta Total (1) 1 Ba/l - -- - - o 1] --
NOTA 1: Parametro analisado pela entidade gestora em alta Aguas do Vale do Tejo, grupo Aguas de Portugal (EPAL).
* Neste trimestre ndo se verificaram i tos aos parametr lisados o que p i luir que a dgua distribuida estd em f idade com as normas de
qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto (na sua versdo atualizada).
Responséavel: David Manuel Fialho Galego Data da publicitacdo no website : 27/04/2023
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
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- Lo hnds ZONA DE ABASTECIMENTO: ALDEIA DA SERRA 2023
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lein.2 1522017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade
da dgua da rede piiblica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises 3% N.2 Analises (PCQA) o
Parametro (unidades) superiores | Cumprimento Andlises
VP Unidad Mini Maxi VP do VP F Realizad
Parametros Controlo de Rotina R1
Escherichia coli {E. Coli} 0 NM100 ml [4] [4] 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,4 1 -—- - 2 100%
Parametros Controlo de Rotina R2
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100% 3 3 100%
Sabora 252C 3 Fator de diluico <1 <1 0 100% 3 3 100%
pH =6.5e=95 Unidades pH 7.2 7 0 100% 3 3 100%
Condutividade 2500 uﬁ-’cm a2i°C 487 487 0 100% 3 3 100%
Cor 20 mg/l PiCo <2 <2 0 100% 3 3 100%
Turvagdo 4 UNT <(,30 <0,31 0 100% 3 3 100%
Enterococos 0 NA100 mi [4] [4] 0 100% 3 3 100%
Nimero de coldnias a 22 2C — N/l <1 <1 --- — 3 3 100%
Numero de coldnias a 37 2C — N/l <1 <1 - — 3 3 100%
Clostridi perfri 0 NM00 ml [4] [4] 0 100% 3 3 100%
Aluminio 200 HE-'L Al <50 0 100% 3 3 100%
Amdnio 0.5 mg/l NH4 <(,02 0 100% 3 3 100%
Ferro 200 pg/l Fe <50 -—- - 3 3 100%
Manganﬁs 50 pg/l Mn <15 1] 100% 3 3 100%
Oxidabilidad 5 mg/l 02 <15 1] 100% 3 3 100%
Parametros Controlo de Inspecdo Cl
Antimonio (1) 50 pg/l Sb - - - - 0 0 -
Arsénio (1) 10 pg/l As —- — -— — 0 0 —
Benzeno (1) 1,0 ug/l - - - - 0 0 -
0,010 yall 0 0
Boro (1) 1,0 mg/l B 0 0
Bromatos (1) 10 pg/l BrO, -—- - - - 0 0 -
Cadmio(1) 50 pg/l Cd 0 0
Cilcio — mg/l Ca —- — -— — 0 0 —
Carbono Orgdnico Total (COT) (1) — mg/l C —- — -— — 0 0 —
Cianetos (1) 50 pg/l CN - - -—- - 0 0 -
Cloretos (1) 250 mg/l Cl - - -—- - 0 0 -
Cloritos (1) 0,7 mg/l CIO; - - - - 0 0 -
Cloratos (1) 07 mgl GO, - - -—- - 0 0 -
Chumbo 10 pgil Pb - - -—- - 0 0 -
Cobre 2.0 mg/l Cu - --- - --- 0 0 ---
Cromio 50 pg/l Cr —- — — — 0 0 —
1,2 — dicloroetano(1) 3.0 pgil - - --- - 0 0 -
Dureza total - mg/l CaCO, - - -—- - 0 0 -
Fluoretos{1) 15 mg/l F - - -—- - 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0,10 g/l 0 0
Benzo(b)fluoranteno - pa/l - - - - 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno - pa/l - - - - 0 0 -
Benzo(ghi)perileno — ug/l —- — -— — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pail —- — — — 0 0 —
Magnésio — —- — — — 0 0 —
Nitratos (1) 50 mg/l MO, —- — -— — 0 0 —
Nitritos 0,50 mg/l MO, —- — -— — 0 0 —
Niguel 20 g/l Ni —- — -— — 0 0 —
Pesticidas - total (1) 0.50 ug/l 0 0
Atrazina 0,10 g/l —- — -— — 0 0 —
Bentazona 0,10 pgil - - - - 0 0 -
Clorpirifos 0,10 pg/l - - -—- - 0 0 -
Clortolurdo 0.10 pa/l —- — — — 0 0 —
Desetilatrazina 0.10 pg/l - - - - 0 0 -
Desetilterbutilazina 0,10 g/l - - -—- - 0 0 -
Dimetoato 0,10 g/l - - -—- - 0 0 -
Diurdo. 0.10 pail —- — — — 0 0 —
Isoproturdo 0.10 pg/l —- — -— — 0 0 —
Linurdo 0,10 g/l —- — -— — 0 0 —
Tebuconazol 0,10 pgil - - -—- - 0 0 -
Terbutilazina 0,10 pgll - - - - 0 1] -

NIF: 501834117 - Municipio de Redondo — Praca da Republica, 7170-011 — www.cm-redondo.pt — geral@cm-redondo.pt — TIf: 266 989 210

2023.DPD.I.DG.625 - 27-04-2023

Modelo: EDFPC doc



O Mundo é

. MUNICIPIO DE REDONDO

E o Mundo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N2 Anlises - N.2 Andlises (PCQA) -
Parametro (unidades) e Ny S L superiores | Cumprimento Previstas | Realizadas Analises
VP do VP Realizadas
Ometoato 0,10 pail - - -- - 1] 1] --
Simazina 0,10 pail --- - -- --- 1] 1] --
Desetilsimazina 0,10 pail --- - -- --- 1] 1] --
Selénio (1) 10 ug/l Se - - 0 0 --
Sodio (1) 200 mg/l Na - -- 0 0 --
Sulfatos (1) 250 mg/l S0, --- - -- --- 1] 1] --
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (1): 10 pail --- - -- --- 1] 1] --
Tetracloroeteno - pail --- - -- --- 1] 1] --
Tricloroeteno - pail --- - -- --- 1] 1] --
Trihalometanos - total (THM):* 100 pgll - -- 0 0 --
Cloroférmio - pail --- - -- --- 1] 1] --
Bromofdrmio - pail --- - -- --- 1] 1] --
Bromodiclorometano - pail --- - -- --- 1] 1] --
Dibromoc| t; - pail - - -- - 1] 1] --
Dose indicativa (1) 0,10 msv - - -- - 1] 1] --
Raddo 500 Ba/l - - 0 1] -
[Alfa Total (1) 0.10 Bal - = 0 0 =
Beta Total (1) 1 Ba/l - -- - - o 1] --
NOTA 1: Parametro analisado pela entidade gestora em alta Aguas do Vale do Tejo, grupo Aguas de Portugal (EPAL).
* Neste trimestre ndo se verificaram i tos aos parametr lisados o que p luir que a dgua distribuida estd em f idade com as normas de
qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto (na sua versdo atualizada).
Responsavel: David Manuel Fialho Galego Data da publicitagdo no website : 27/04/2023
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